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گراف مقايسه ساليانه کارکرد واحدها از سال ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۰ 17 شرکت مديريت توليدبرق اصفهان 
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گراف مقايسه مصرف آب نرم شده وآب مقطر به انرژي توليد شده ازسال ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۰ 20 جدول اطلاعات واحدهاي مختلف نيروگاهها تحت پوشش شركت از ابتداي راه اندازي تا پايان سال ۱۳۹۰ 3

گراف مقايسه Load Factor  از سال ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۰ 21 جدول مقايسه اطلاعات توليد و سوخت و هيتريت و تعداد خروجيهاي واحدها - سال ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ 4
گراف مقايسه راندمان نيروگاه  از سال  ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۰ 22 گراف مقايسه توليدناخالص نيروگاهها -  سال ۱۳۹۰ 5

گراف مقايسه هيت ريت  نيروگاه از سال ۱۳۸۱  تا ۱۳۹۰ 23 گراف مقايسه مصرف نوع سوخت - سال ۱۳۹۰ 6
جدول و گراف مقايسه اي مصرف داخلي سال ۱۳۸۱ و ۱۳۹۰ 24 جدول علت عدم در دسترس بودن واحدها درنيروگاههاي تحت پوشش - سال ۱۳۹۰ 7

جدول ورودي ، مصرف ، ذخيره و اختلاف كنتور  سوختهاي مصرفي نيروگاه  سال ۱۳۹۰ 25 نيروگاه اصفهان
نيروگاه هسا جدول اطلاعات توليد وسوخت وهيتريت وتعداد خروجي هاي واحدها - سال ۱۳۹۰  8

جدول اطلاعات واحدهاي مختلف نيروگاه از ابتداي راه اندازي تا پايان سال ۱۳۹۰ 26 گراف مقايسه توليد ناخالص واحدهاي مختلف - سال ۱۳۹۰ 9
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Esfahan Power Generation Management Co. 

Plant Contractual Net generation Actual Net Generation Actual Reminded
Cont.Net 
generation 
till this 

month  

Deviation 
till this 

month

Code KWH KWH % KWH % %

EST 4,150,000,000 5,052,748,000 121.75% 902,748,000 100.00% 21.75%

HSG 90,000,000 46,788,800 51.99% -43,211,200 100.00% -48.01%

Total 4,240,000,000 5,099,536,800 120.27% 859,536,800 100.00% 20.27%

Contractual Generation - Actual Generation  till (90/12/29)
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Esfahan Power Generation Management Co.

Plants Nom. Net First
code Power Power Synchronize

(MW) (MW) Date F.Synch. This Year F.Synch. This Year

48/08/04

48/08/04

53/11/06

59/12/20

67/01/01

70/01/20

68/04/15

68/11/10

Total 87 822.5 ........... 140541801.343 5501586.000 124619898.860 5099536.800

Total Plants Information from First Synchronizing & This Year  till (90/12/29)

EST 830 765.5 139632620.800 5454668.000

Gross
Production (MWH)

Net
Production (MWH)

HSG 87 57.0 909180.543

123808430.800 5052748.000

46788.80046918.000 811468.060
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شرکت مديريت توليد برق اصفهان

Plant Units Nom. Net First Geo. Gen. Gross Net Operation Op.from last
Code No. Power Power Synchronize Code Code Production Production Period Overhaul

(MW) (MW) Date (MWH) (MWH) (H) (H)

1 35 32.3 48/08/04 ----- ----- 7281998.9 6672117.4 273309.1 17346.0 

2 35 32.3 48/08/04 ----- ----- 8112568.6 7470441.5 300010.0 16522.0 

EST 3 120 110.7 53/11/06 ----- ----- 23957854.5 21511853.1 257794.0 1982.0 

 
4 320 295.1 59/12/20 ----- ----- 50929109.0 44981873.7 201350.0 16328.0 

5 320 295.1 67/01/01 ----- ----- 49351089.8 43172145.1 180929.0 14334.0 

1 29 23.5 70/01/20 ------ ------ 328634.1 278931.6 18164 17703

HSG 2 29 23.5 68/04/15 ------ ------ 354557.8 323594.8 17039 8072

3 29 23.5 68/11/10 ------ ------ 225988.6 208941.7 12321 7377

Total Units Information from First Synchronizing (90/12/29)                                       ۹۰/۱۲/۲۹ اطلاعات واحدهاي مختلف نيروگاه از ابتداي راه اندازي تا
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شرکت مديريت توليد برق اصفهان

Plant Nominal Specific

Code Power Gross Net Fuel oil Gasoil Gas Consumption

(MW) (MWH) (MWH) (Lit) (Lit) (MC) Kcal/Kwh

EST 830 5454668.000 5052748.000 785068337 0 668658959 2323 64 -----

HSG 87 46918.000 46788.800 ------ 765744 17946248 3458 ----- 96

TOTAL 917 5501586.000 5099536.800 785068337 765744 686605207 2337 64 96

Plant Nominal Specific

Code Power Gross Net Fuel oil Gasoil Gas Consumption

(MW) (MWH) (MWH) (Lit) (Lit) (MC) Kcal/Kwh

EST 830 5529705.000 5121092.280 634379316 0 794754769 2256 57 -----

HSG 87 68161.000 68021.350 ------ 19273 26177151 3346 ----- 104

TOTAL 917 5597866.000 5189113.630 634379316 19273 820931920 2269 57 104

  Steam 
Outage No

Unit Gas 
Start No

Fuel ConsumptionProduction

Plants Thermoelectric Information - Year 1390           ۱۳۹۰ اطلاعات توليد و سوخت و هيتريت و تعداد خروجيهاي واحدها - سال

Plants Thermoelectric Information - Year 1389           ۱۳۸۹ اطلاعات توليد و سوخت و هيتريت و تعداد خروجيهاي واحدها - سال

Production Fuel Consumption

  Steam 
Outage No

Unit Gas 
Start No
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شرکت مديريت توليد برق اصفهان

EST
5454668000 KWH

99.15 %

HSG
46918000 KWH

0.85 %

Annualy Plants Gross Production Graph - Year 1390
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شرکت مديريت توليد برق اصفهان

785068337 lit
53.32 %
Fuel oil 

765744  Lit
0.05 %
Gasoil

686605207 M3

46.63 %
Gas        

Plants Fuel Consumption Comparison - Year1390
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Esfahan Power Generation Management Co. 

Units Trip Causes Plants Far. Ord. Khor. Tir Mod. Shr. Meh. Abn. Azr. Day Bah. Esf. Average

       Outage ( Internal )% EST 0.66% 4.16% 4.57% 2.81% 5.63% 3.81% 2.14% 1.47% 33.00% 1.57% 0.00% 2.10% 5.16%

(FO-FA-FI-FP) HSG 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

     Outage ( External ) % EST 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

(FG-FQ-FE-FD) HSG 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Overhaul  (%) EST 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.33% 14.46% 17.19% 16.14% 39.02% 38.55% 38.55% 13.86%

(PO) HSG 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Periodic Maint.  (%) EST 7.34% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 13.31% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.72%

(PM) HSG 33.33% 33.33% 33.33% 33.33% 38.52% 66.67% 66.67% 66.67% 66.67% 66.67% 66.67% 66.67% 53.21%

Limit. Internal (%) EST 4.08% 5.31% 6.12% 6.24% 5.44% 4.63% 2.96% 2.99% 2.08% 3.10% 0.93% 1.25% 3.76%

(LF1-LF2-LA-LP) HSG 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Limit. External (%) EST 0.57% 1.07% 0.11% 1.16% 2.15% 0.21% 0.97% 0.71% 0.84% 1.20% 0.88% 0.00% 0.82%

(SR-LQ-LG-LW) HSG 65.92% 60.14% 60.06% 26.64% 30.30% 11.12% 32.69% 33.29% 32.84% 33.10% 33.21% 33.19% 37.71%

Total 1390 % ---- 18.76% 16.38% 16.63% 12.70% 16.80% 15.27% 38.67% 28.08% 55.56% 48.93% 44.75% 46.14% 29.89%

Total 1389 % ---- 54.17% 43.75% 20.44% 15.36% 12.89% 11.48% 39.51% 18.01% 16.36% 24.21% 43.21% 43.33% 28.56%

Plants Annually Unavailability - 1390
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شرکت مديريت توليد برق اصفهان
نيروگاه اصفهان

Unit Nominal Specific Operation Stop Outage Load

No. Power Gross Net Fuel Oil Gasoil Gas Consumption Period Period  Factor

(MW) (MWH) (MWH) (Lit) (Lit) (MC) Kcal/Kwh H H No. %

1 35 276458.0 260488.0 8591551 0 75061820 2622 8034 726 13 98.3%

2 35 288003.0 273302.0 17013202 0 72439800 2689 8229 531 9 100.0%

3 120 634801.0 594421.0 89838667 0 83808900 2393 5929 2831 16 89.2%

4 320 1821143.0 1673532.0 289251500 0 193216740 2309 6190 2570 16 91.9%

5 320 2434263.0 2252379.0 380373417 0 244131699 2239 7877 883 10 96.6%

TOTAL 830 5454668.0 5052748.00 785068337 0 668658959 2323 ----- ----- 64 94.3%

Units Thermoelectric Information - Year  1390                                   ۱۳۹۰ اطلاعات توليد وسوخت وهيتريت وتعداد خروجي هاي واحدها - سال
Production Fuel Consumption
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شرکت مديريت توليد برق اصفهان
نيروگاه اصفهان

1st 35 MW
5.07%

2nd 35 MW
5.28%

120 MW
11.64%

1st 320 MW
33.39%

2nd 320 MW
44.63%

Units Annualy Gross Production Comparison - Year  1390
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شرکت مديريت توليد برق اصفهان
نيروگاه اصفهان

Fuel Oil
785068337 Lit

54.00 %

Gasoil
0  Lit

0.00 %

Gas
668658959 M3

46.00 %

Fuel Type & Consumption - Year  1390 
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  Esfahan Power Generation Management Co.
Esfahan Power Plant

Units Nom. Net First Geo. Gen. Gross Net Operation Op.from last
No. Power Power Synchronize Code Code Production Production Period Overhaul

(MW) (MW) Date (MWH) (MWH) (H) (H)

1 35 32.3 48/08/04 ----- ----- 7281998.9 6672117.4 273309.1 17346.0 

2 35 32.3 48/08/04 ----- ----- 8112568.6 7470441.5 300010.0 16522.0 

3 120 110.7 53/11/06 ----- ----- 23957854.5 21511853.1 257794.0 1982.0 

4 320 295.1 59/12/20 ----- ----- 50929109.0 44981873.7 201350.0 16328.0 

5 320 295.1 67/01/01 ----- ----- 49351089.8 43172145.1 180929.0 14334.0 

Total 830 765.5 ------ ----- ----- 139632620.8 123808430.8 ------ ------

Total Units Information from First Synchronizing - (90/12/29)
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  Esfahan Power Generation Management Co.
Esfahan Power Plant

Units Trip Causes Plants Far. Ord. Khor. Tir Mod. Shr. Meh. Abn. Azr. Day Bah. Esf. Average

1 0.00% 0.00% 16.51% 1.44% 0.00% 8.22% 0.21% 4.37% 8.03% 0.00% 0.00% 4.88% 3.64%
   Outage ( Internal )% 2 0.00% 0.00% 7.60% 0.00% 0.00% 5.37% 4.94% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.49%

(FO-FA-FI-FP) 3 4.58% 1.93% 3.81% 4.46% 4.84% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 10.34% 0.00% 7.92% 3.16%
(%) 4 0.00% 7.42% 2.35% 0.00% 7.45% 8.38% 5.00% 3.33% 12.90% 0.00% 0.00% 0.00% 3.90%

5 0.00% 2.65% 5.44% 5.47% 5.35% 0.00% 0.00% 0.00% 71.81% 0.18% 0.00% 1.95% 7.74%
1 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

  Outage ( External ) % 2 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
(FG-FQ-FE-FD) 3 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

(%) 4 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
5 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
1 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
2 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Overhaul %(PO) 3 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 16.13% 100.00% 100.00% 100.00% 3.25% 0.00% 0.00% 26.62%
4 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 7.10% 4.38% 100.00% 100.00% 100.00% 25.96%
5 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
1 34.14% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 21.93% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 4.67%
2 32.83% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 21.93% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 4.56%

Periodic Maint. %(PM) 3 31.21% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.60%
4 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
5 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 29.71% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.48%
1 0.00% 0.63% 11.61% 0.49% 0.00% 0.11% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.07%

Limit. Internal 2 0.00% 0.00% 0.32% 0.00% 0.00% 0.18% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.04%
(LF1-LF2-LA-LP) 3 8.55% 12.29% 12.31% 12.54% 13.27% 10.29% 0.00% 0.00% 0.00% 18.24% 0.00% 0.00% 7.29%

(%) 4 5.96% 7.22% 7.30% 7.07% 7.36% 6.57% 6.28% 5.40% 5.11% 0.00% 0.00% 0.00% 4.86%
5 1.42% 1.87% 2.64% 4.34% 1.80% 1.55% 1.40% 2.36% 0.28% 1.19% 2.41% 3.23% 2.04%
1 0.00% 0.81% 0.21% 0.17% 0.88% 0.33% 0.06% 0.00% 0.04% 1.07% 1.39% 0.00% 0.41%

Limit. External 2 0.00% 0.21% 0.00% 0.00% 0.81% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.44% 0.82% 0.00% 0.19%
(SR-LQ-LG-LW) 3 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.20% 0.30% 0.00% 0.00% 0.00% 0.86% 0.48% 0.00% 0.15%

(%) 4 1.25% 1.37% 0.27% 1.36% 3.25% 0.23% 1.23% 1.13% 1.41% 0.00% 0.00% 0.00% 0.96%
5 0.27% 1.28% 0.00% 1.66% 2.14% 0.18% 1.29% 0.80% 0.85% 2.62% 1.86% 0.04% 1.08%

Total 1390 % ---- 12.65% 10.53% 10.80% 9.45% 13.23% 10.98% 33.85% 22.37% 52.07% 44.88% 40.37% 41.87% 24.98%

Total 1389 % ---- 50.84% 39.75% 18.07% 12.88% 9.18% 6.58% 34.79% 11.49% 9.73% 17.79% 38.41% 38.56% 23.95%

Units Annually Unavailability - 1390
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شرکت مديريت توليدبرق اصفهان
نيروگاه اصفهان

FO= تریپ ،خروج اضطراري خروج بدلیل وقوع خرابي یاشرایط دیگرکھ دربرنامھ سالیانھ دیده نشده

FE= خروج باعلل خارجي

PO= تعمیرات بلند مدت وتعمیرات اساسي
PM= بازدیدوتعمیرات دوره اي

LF1= محدودیت فني،بخشي ازمحدودیت با علل داخلي بدون برنامھ مربوط بھ خرابي یا عملكرد نامطلوب تجھیزات
LF2= خطاي عملیات ،ھرنوع خطا درعملیات كلیدزني ودیگرعملیات بھره برداري یا ھرنوع خطا درعملیات سرویس كھ درحین كارموجب محدودیت درقابلیت تولیدشود

LA= محدودیت باھماھنگي ،حالت واحدي كھ محدودیت درقابلیت تولیدآن دربرنامھ سالیانھ دیده نشده ولي بھ ضرورت ویا بامجوز دیسپاچینگ محدودمي شود

LG=(محدودیت شبكھ ،ناشي ازاشكالات شبكھ (خطوط وپستھا

FA= خروج باھماھنگي ، خروج اضطراري واحدبدون برنامھ سالیانھ باھماھنگي دیسپاچینگ
FI= خروج باعلل داخلي ، بدون برنامھ سالیانھ بدلائل داخلي

FP=  افزایش اجباري زمان تعمیرات یازمان بازسازي
FG= خروج بدون برنامھ سالیانھ بدلیل اشکالات شبکھ

LP= محدودیت بابرنامھ ،حالت واحدي كھ درمداراست لیكن طبق برنامھ سالیانھ محدودیت درقابلیت تولیدداردFQ= خروج بعلت عدم تامین سوخت

FD= خروج بعلل متفرقھ غیرازآنچھ گفتھ شد
SR= حالت واحدي كھ قادربھ تولیدباقدرت كامل یابخشي ازقدرت مي باشدلیكن بعلت محدودیت نیازشبكھ تمام قدرت عملي خودراتولیدنمي كند

LQ= محدودیت تحویل سوخت ،ناشي ازعدم تحویل سوخت بھ میزان معین یادرزمان مشخص

Availibility F(FO-FA-FI-FP) F(FG-FQ-FE-FD) PO PM Limit Int.(LF1-LF2-
LA-LP)

Limit Ext.(SR-LQ-
LG)

1389 76.05 3.23 0.01 6.20 8.30 5.86 0.35
1390 75.02 5.09 0.00 13.57 1.72 3.69 0.91
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Annual Units Avail. & Unavailibility Comparison 1389,1390      
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شرکت مديريت توليد برق اصفهان
نيروگاه اصفهان
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  ۱۳۹۰تا پايان  ۱۳۸۱مقايسه انرژي توليدي خالص ساليانه از سال    
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شرکت مديريت توليدبرق اصفهان
نيروگاه اصفهان

1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390
%UNAVAILABILTY 24.99% 29.46% 22.85% 27.08% 22.50% 22.76% 18.88% 26.71% 23.95% 24.98%
% AVAILABILITY 75.01% 70.54% 77.15% 72.92% 77.50% 77.24% 81.12% 73.29% 76.05% 75.02%

% AVAILABILITY

%UNAVAILABILTY
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  ۱۳۹۰تا پايان ۱۳۸۱مقايسه مقدارانرژي در دسترس وغيرقابل دسترس ازسال  
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شرکت مديريت توليد برق اصفهان
نيروگاه اصفهان
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  ۱۳۹۰تا پايان  ۱۳۸۱مقايسه مصرف داخلي کل نيروگاه ازسال   

Page 16



شرکت مديريت توليد برق اصفهان
نيروگاه اصفهان

Year
1381 8430 96.2 % 8495 97.0 % 7201 82.2 % 7116 81.2 % 7600 86.8 %
1382 8394 95.8 % 8381 95.7 % 8069 92.1 % 5462 62.4 % 8334 95.1 %
1383 8401 95.9 % 8472 96.7 % 8326 95.0 % 7642 87.2 % 7711 88.0 %
1384 7049 80.5 % 7060 80.6 % 7688 87.8 % 7946 90.7 % 6702 76.5 %
1385 8304 94.8 % 8446 96.4 % 5794 66.1 % 7519 85.8 % 8081 92.2 %
1386 8353 95.4 % 8241 94.1 % 8276 94.5 % 6265 71.5 % 7921 90.4 %
1387 8254 94.2 % 8152 93.1 % 8369 95.5 % 6016 68.7 % 8381 95.7 %
1388 6201 70.8 % 5227 59.7 % 8087 92.3 % 6025 68.8 % 7223 82.5 %
1389 8519 97.2 % 8292 94.7 % 8323 95.0 % 7314 83.5 % 6457 73.7 %
1390 8034 91.7 % 8229 93.9 % 5929 67.7 % 6190 70.7 % 7877 89.9 %
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  ۱۳۹۰تا   ۱۳۸۱مقايسه ساليانه کارکرد واحدها از سال   
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شرکت مديريت توليد برق اصفهان
نيروگاه اصفهان

Year Unit 1 Unit 2 Unit 3 Unit 4 Unit 5 Total
1381 10 7 8 25 14 64
1382 6 10 5 17 13 51
1383 9 10 8 21 13 61
1384 9 13 13 17 10 62
1385 6 8 11 20 11 56
1386 10 14 9 20 9 62
1387 9 12 6 14 10 51
1388 12 12 12 23 8 67
1389 4 9 16 16 12 57
1390 13 9 16 16 10 64
Total 88 104 104 189 110 595
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  ۱۳۹۰تا   ۱۳۸۱مقايسه تعدادکل توقفهاي واحدهاازسال   
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شرکت مديريت توليد برق اصفهان
نيروگاه اصفهان

سال ۱۳۹۰ Kwh  -  توليد آب مقطر  -  ليتر lit/kwh
فروردين  539396000 34246700 0.063

ارديبهشت  552481000 34978900 0.063
خرداد 550820000 41654600 0.076

تير 559161000 45804500 0.082
مرداد 535816000 50038700 0.093

شهريور 549715000 38761700 0.071
مهر 395337000 29042800 0.073

آبان  463937000 41944500 0.090
آذر 286439000 34143700 0.119
دي  329375000 32969300 0.100

بهمن  356372000 35337500 0.099
اسفند  335819000 30693800 0.091
جمع  5454668000 449616700 0.082

سال ۱۳۹۰ Kwh  -  توليد آب نرم شده - ليتر lit/kwh
فروردين  539396000 1274501000 2.363

ارديبهشت  552481000 1257419000 2.276
خرداد 550820000 1421948000 2.582

تير 559161000 1491117000 2.667
مرداد 535816000 1249456000 2.332

شهريور 549715000 1232341000 2.242
مهر 395337000 876194000 2.216

آبان  463937000 1014302000 2.186
آذر 286439000 634760000 2.216
دي  329375000 726060000 2.204

بهمن  356372000 798490000 2.241
اسفند  335819000 726327000 2.163
جمع  5454668000 1.2703E+10 2.329
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فروردين  ارديبهشت  خرداد تير مرداد شهريور مهر آبان  آذر دي  بهمن  اسفند 

LI
T/

K
W

H

آب مقطر  ۱۳۹۰مقايسه مصرف آب مقطربه انرژي توليد شده درماههاي مختلف سال   
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آب نرم شده  ۱۳۹۰مقايسه مصرف آب نرم شده به انرژي توليد شده درماههاي مختلف سال   
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شرکت مديريت توليد برق اصفهان
نيروگاه اصفهان

Gross (Kwh) سال آب مقطر (لیتر) lit/kwh آب نرم شده  (لیتر) lit/kwh
1381 5486515100 362473000 0.066 12208964000 2.225
1382 5159786500 321217500 0.062 12027839000 2.331
1383 5643255000 306936000 0.054 12779086000 2.264
1384 5333471100 316230000 0.059 13442927000 2.520
1385 5668826000 425956500 0.075 14838005000 2.617
1386 5616040000 488663000 0.087 14172359000 2.524
1387 5914254000 458842800 0.078 15382970000 2.601
1388 5328496000 465525110 0.087 13879700500 2.605
1389 5529705000 400560540 0.072 13682183000 2.474
1390 5454668000 449616700 0.082 12702915000 2.329
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۱۳۹۰تا ۱۳۸۱مقايسه مصرف آب نرم شده به انرژي توليد شده درسالهاي     آب نرم شده
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شرکت مديريت توليد برق اصفهان
نيروگاه اصفهان

Unit 1 Unit 2 Unit 3 Unit 4 Unit 5 Total Gross Energy Load Factor %
Hour Hour Hour Hour Hour L.F(100%)MWH MWH Gross/(Total)

1381 8430 8495 7201 7116 7600 6207928 5486515.1 88.4%
1382 8394 8381 8069 5462 8334 6012063 5159786.5 85.8%
1383 8401 8472 8326 7642 7711 6544818 5643255.0 86.2%
1384 7049 7060 7688 7946 6702 6139008 5333471.1 86.9%
1385 8304 8446 5794 7519 8081 6315405 5668826.0 89.8%
1386 8353 8241 8276 6265 7921 6154915 5616040.0 91.2%
1387 8254 8152 8369 6016 8381 6185530 5914254.0 95.6%
1388 6201 5227 8087 6025 7223 5609780 5328496.0 95.0%
1389 8519 8292 8323 7314 6457 5993865 5529705.0 92.3%
1390 8034 8229 5929 6190 7877 5782125 5454668.0 94.3%

Year
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  ۱۳۹۰تا پايان  ۱۳۸۱ازسال  Load Factor مقايسه   

Load Factor %
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شرکت مديريت توليدبرق اصفهان
نيروگاه اصفهان
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  ۱۳۹۰تا۱۳۸۱مقايسه راندمان ازسال   

** According to  E.P.P Counters
* According to Gas Company Counter and  Delivered Refinery
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شرکت مديريت توليد برق اصفهان    
نيروگاه اصفهان 
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   ۱۳۹۰تا   ۱۳۸۱مقايسه هيت ريت ازسال   

* According to Gas Company Counter and  Delivered Refinery
** According to  E.P.P Counters
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 Esfahan Power Generation Management Co.
Esfahan Power Plant 

Unit No. Year Gross (KWH) Internal Cons. (KWH) Internal Cons. (%)
89-U 1 297327000 16301000 5.48%
90-U 1 276458000 15970000 5.78%
89-U 2 288599000 15014000 5.20%
90-U 2 288003000 14701000 5.10%
89-U 3 871217000 55312000 6.35%
90-U 3 634801000 40380000 6.36%
89-U 4 2162365000 174141000 8.05%
90-U 4 1821143000 147611000 8.11%
89-U 5 1910197000 146362000 7.66%
90-U 5 2434263000 181884000 7.47%

TOTAL 89-TOTAL 5529705000 408612720 7.39%  
TOTAL 90-TOTAL 5454668000 401920000 7.37%

Total Units 89-Esfand 354938000 26283000 7.40%
Total Units 90-Esfand 335819000 22881000 6.81%
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  Esfahan Power Generation Management Co.
Esfahan Power Plant

Consumption Deviation Deviation
Unloading Counter Refrence(Store or - Last Month This Month Unloading Counter Till this month

Plant(Store) - Gas Company) Plant(Store) - Refrence(Store or -
Gas Company This month Till this month This Month Gas Company Gas Company)

Fuel Oil (LIT) 70,358,884 80,242,768 -9,883,884 691,183,047 84,018,566 18,729,415 32,389,097 686,594,563 785,068,337 -98,473,773

Light Oil (LIT) 3,196 0 3,196 0 979,849 969,853 12,185 0 12,185
MISC Consumption 6,800  

Natural Gas (M3) 15,807,199 13,514,540 2,292,659 748,893,117 15,807,199 ------ ------ 748,893,117 668,658,959 80,234,158

CONSUMPTION (This Month) Delivered

Monthly Fuel Consumption - Delivered - Deviation - Store , Esfand  1390

Refinery - Gas Company
Store CONSUMPTION (Till this Month)
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Esfahan Power Generation Management Co.
Hesa Power Plant

Units Nom. Net First Geo. Gen. Gross Net Operation Op.from last

No. Power Power Synchronize Code Code Production Production Period Overhaul

(MW) (MW) Date (MWH) (MWH) (H) (H)

1 29 22 70/01/20 ------ ------ 328634.1 278931.6 18164 17703

2 29 22 68/04/15 ------ ------ 354557.8 323594.8 17039 8072

3 29 22 68/11/10 ------ ------ 225988.6 208941.7 12321 7377

Total 87 66 ------ ------ ------ 909180.5 811468.06 ------ ------

Total Units Information from First Synchronizing - (90/12/29)
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شرکت مديريت توليدبرق اصفهان
نيروگاه هسا

Unit Nominal Specific Operation Stop Start Load

No. Power Gross Net Gasoil Gas Consumption Period Period  Factor

(MW) (MWH) (MWH) (Lit) (MC) Kcal/Kwh H H No. %

1 29.0 14717.000 14688.258 8467 5804619 3424 802 7958 44 63.28%

2 29.0 32201.000 32100.542 757277 12141629 3473 1759 7001 52 63.13%

3 29.0 0.000 0.000 0 0 0 0 0 0 0.00%

TOTAL 87.0 46918.000 46788.800 765744 17946248 3458 2561 ----- 96 63.2 %

Units Thermoelectric Information - Year 1390                                            ۱۳۹۰ اطلاعات توليدوسوخت وهيتريت وتعدادخروجي هاي واحدها - سال
Fuel ConsumptionProduction

Page  27



شرکت مديريت توليدبرق اصفهان
نيروگاه هسا

1rd 29 MW
31.37%

2rd 29 MW
68.63 %

3rd 29 MW
0.0 %

Units Annualy Gross Production  Comparison - Year 1390  
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شرکت مديريت توليدبرق اصفهان
نيروگاه هسا

Gasoil
765744  Lit

4.09 %

Gas
17946248 M3

95.91 %

Fuel Type & Consumption -Year 1390 
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Esfahan Power Generation Management Co.
Hesa Power Plant

Units Trip Causes Plants Far. Ord. Khor. Tir Mod. Shr. Meh. Abn. Azr. Day Bah. Esf. Average

   Outage ( Internal )% 1 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

(FO-FA-FI-FP) 2 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

(%) 3 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

  Outage ( External ) % 1 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

(FG-FQ-FE-FD) 2 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

(%) 3 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

1 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Overhaul %(PO) 2 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

3 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

1 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 15.56% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 59.63%

Periodic Maint. %(PM) 2 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

3 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

Limit. Internal 1 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

(LF1-LF2-LA-LP) 2 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

(%) 3 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Limit. External 1 98.87% 86.18% 89.51% 46.63% 61.82% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 31.92%

(SR-LQ-LG-LW) 2 98.90% 94.24% 90.68% 33.31% 29.07% 33.35% 98.07% 99.87% 98.52% 99.31% 99.63% 99.56% 81.21%

(%) 3 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Total 1390 % ---- 99.26% 93.47% 93.40% 59.98% 68.82% 77.78% 99.36% 99.96% 99.51% 99.78% 99.88% 99.86% 91.64%

Total 1389% ---- 98.09% 96.44% 51.72% 51.51% 67.02% 82.79% 98.82% 99.95% 99.84% 99.77% 99.76% 99.55% 87.85%

Units Annually Unavailability - 1390
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شرکت مديريت توليدبرق اصفهان
نيروگاه هسا

SR= حالت واحدي كھ قادربھ تولیدباقدرت كامل یابخشي ازقدرت مي باشدلیكن بعلت محدودیت نیازشبكھ تمام قدرت عملي خودراتولیدنمي كند FE= خروج باعلل خارجي

PM= بازدیدوتعمیرات دوره اي
LF1= محدودیت فني،بخشي ازمحدودیت با علل داخلي بدون برنامھ مربوط بھ خرابي یا عملكرد نامطلوب تجھیزات FI= خروج باعلل داخلي ، بدون برنامھ سالیانھ بدلائل داخلي

LF2= خطاي عملیات ،ھرنوع خطا درعملیات كلیدزني ودیگرعملیات بھره برداري یا ھرنوع خطا درعملیات سرویس كھ درحین كارموجب محدودیت درقابلیت تولیدشود FP=  افزایش اجباري زمان تعمیرات یازمان بازسازي

LQ= محدودیت تحویل سوخت ،ناشي ازعدم تحویل سوخت بھ میزان معین یادرزمان مشخص FD= خروج بعلل متفرقھ غیرازآنچھ گفتھ شد
LG=(محدودیت شبكھ ،ناشي ازاشكالات شبكھ (خطوط وپستھا

FO= تریپ ،خروج اضطراري خروج بدلیل وقوع خرابي یاشرایط دیگرکھ دربرنامھ سالیانھ دیده نشده
FA= خروج باھماھنگي ، خروج اضطراري واحدبدون برنامھ سالیانھ باھماھنگي دیسپاچینگ

PO= تعمیرات بلند مدت وتعمیرات اساسي

LA= محدودیت باھماھنگي ،حالت واحدي كھ محدودیت درقابلیت تولیدآن دربرنامھ سالیانھ دیده نشده ولي بھ ضرورت ویا بامجوز دیسپاچینگ محدودمي شود FG= خروج بدون برنامھ سالیانھ بدلیل اشکالات شبکھ
LP= محدودیت بابرنامھ ،حالت واحدي كھ درمداراست لیكن طبق برنامھ سالیانھ محدودیت درقابلیت تولیددارد FQ= خروج بعلت عدم تامین سوخت

Availibility F(FO-FA-FI-FP) F(FG-FQ-FE-FD) PO PM Limit Int.(LF1-LF2-
LA-LP)

Limit Ext.(SR-LQ-
LG)

1389 12.15 0.09 0.00 0.00 51.48 0.02 36.26
1390 8.36 0.00 0.00 0.00 53.53 0.00 38.11

12.15

0.09 0.00 0.00

51.48

0.02

36.26

8.36
0.00 0.00 0.00

53.53

0.00

38.11

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

100.00

(%)

Annual Units Avail. & Unavailibility Comparison 1389,1390      
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Esfahan Power Generation Management Co.
Hesa Power Plant

Unit No. Year Gross (KWH) Internal Cons. (KWH) Internal Cons. (%)

89-U 1 35585000 83151 0.23%  

90-U 1 14717000 28742 0.20%  

89-U 2 32576000 56499 0.17%  

90-U 2 32201000 100458 0.31%

89-U 3 0 0 0.00%

90-U 3 0 0 0.00%

TOTAL 89-TOTAL_U 68161000 139650 0.20%

TOTAL 90-TOTAL_U 46918000 129200 0.28%

GROSS PRODUCTION , INTERNAL CONS. COMPARISON  12 MONTH  89 - 90
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Esfahan Power Generation Management Co. 

Code DESCRIPTION

S STEAM TURBINE
G GAS TURBINE
TPP THERMAL POWER PLANT
GPP GAS POWER PLANT
EST ESFAHAN POWER PLANT
HSG HESA POWER PLANT

DESCRIPTION OF ABBREVIATIONS
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