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Esfahan Power Generation Management Co. 

Plant
Contractual Net 

generation & readiness
Reminded

Cont.Net 

generation 

 till 

this month  

Deviation 

 till 

this 

month

Code KWH KWH % KWH % KWH % %

EST 3,500,000,000 2,689,251,000 76.84% 3,195,833,440 91.31% 2,385,084,440 100.00% 68.15%

HSG 72,000,000 59,240,300 82.28% 141,066,302 195.93% 128,306,602 100.00% 178.20%

Total 3,572,000,000 2,748,491,300 76.95% 3,336,899,742 93.42% 2,513,391,042 100.00% 70.36%

Contractual Generation - Actual Generation  till (1397/12/29)

Actual Net Generation
Lack of Net Generation due to 

External Factors (Rediness)
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Esfahan Power Generation Management Co.

Plants Nom. Net First

code Power Power Synchronize

(MW) (MW) Date F.Synch. This Year F.Synch. This Year

48/08/04

48/08/04

53/11/06

59/12/20

67/01/01

70/01/20

68/04/15

68/11/10

Total 87 834.5 ........... 167104795.343 2986855.000 149107942.450 2748491.300

Total Plants Information from First Synchronizing & This Year  til (1397/12/29)

EST 830 765.5 165921044.800 2927458.000

Gross

Production (MWH)

Net

Production (MWH)

HSG 87 69.0 1183750.543

148022639.800 2689251.000

59240.30059397.000 1085302.650
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شرکت مديريت توليد برق اصفهان

Plant Units Nom. Net First Geo. Gen. Gross Net Operation Op.from last

Code No. Power Power Synchronize Code Code Production Production Period Overhaul

(MW) (MW) Date (MWH) (MWH) (H) (H)

1 35 32.3 48/08/04 ----- ----- 8319318.9 7641642.4 307691.1 10131.0 

2 35 32.3 48/08/04 ----- ----- 9419006.6 8707005.5 341356.0 16226.0 

EST 3 120 110.7 53/11/06 ----- ----- 28064662.5 25362881.1 300129.0 44317.0 

 
4 320 295.1 59/12/20 ----- ----- 60839002.0 54024586.7 246185.0 4908.0 

5 320 295.1 67/01/01 ----- ----- 59279054.8 52286524.1 223748.0 35806.0 

1 29 23 70/01/20 ------ ------ 426566.1 376661.2 22964 5335

HSG 2 29 23 68/04/15 ------ ------ 531195.8 499699.7 27760 3722

3 29 23 68/11/10 ------ ------ 225988.6 208941.7 0 0

Total Units Information from First Synchronizing (97/12/29)                          97/12/29اطلاعات واحدهاي مختلف نيروگاه از ابتداي راه اندازي تا
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شرکت مديريت توليد برق اصفهان

Plant Nominal Specific

Code Power Gross Net Fuel oil Gasoil Gas Consumption

(MW) (MWH) (MWH) (Lit) (Lit) (MC) Kcal/ Kwh

EST 830 2927458.000 2689251.000 0 0 811816000 2354 44 -----

HSG 87 59397.000 59240.300 ------ 15312 23046704 3296 ----- 36

TOTAL 917 2986855.000 2748491.300 0 15312 834862704 2440 44 36

Plant Nominal Specific

Code Power Gross Net Fuel oil Gasoil Gas Consumption

(MW) (MWH) (MWH) (Lit) (Lit) (MC) Kcal/ Kwh

EST 830 3880601.000 3572478.000 0 0 1063643000 2359 41 -----

HSG 87 49540.000 49455.960 ------ 44771 19222327 3347 ----- 48

TOTAL 917 3930141.000 3621933.960 0 44771 1082865327 2405 41 48

  Steam 

Outage No

Unit Gas 

Start No

Fuel ConsumptionProduction

Plants Thermoelectric Information - Year 1397            1397سال - اطلاعات توليد و سوخت و هيتريت و تعداد خروجيهاي واحدها

Plants Thermoelectric Information - Year 1396            1396سال - اطلاعات توليد و سوخت و هيتريت و تعداد خروجيهاي واحدها

Production Fuel Consumption

  Steam 

Outage No

Unit Gas 

Start No
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شرکت مديريت توليد برق اصفهان

EST
2927458000 KWH

98.01 %

HSG
59397000 KWH

1.99 %

Annualy Plants Gross Production Graph - Year 1397
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شرکت مديريت توليد برق اصفهان

0 lit
0.000 %
Fuel oil 

15312  Lit
0.002 %
Gasoil

834862704 M3

99.998 %
Gas        

Plants Fuel Consumption Comparison - Year1397
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Esfahan Power Generation Management Co. 

Units Trip Causes Plants Far. Ord. Khor. Tir Mod. Shr. Meh. Abn. Azr. Day Bah. Esf. Average

       Outage ( Internal )% EST 0.02% 7.53% 0.00% 0.04% 14.13% 6.81% 0.05% 4.15% 0.00% 2.38% 0.26% 0.51% 2.99%

(FO-FA-FS-FP) HSG 0.00% 0.00% 1.26% 1.62% 5.04% 0.08% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.67%

     Outage ( External ) % EST 30.58% 60.05% 85.84% 57.81% 6.79% 8.38% 12.15% 17.93% 14.46% 18.05% 33.47% 10.55% 30.02%

(FG-FQ-FD-FC-FW-R) HSG 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Overhaul  (%) EST 38.55% 6.22% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 3.73%

(PO) HSG 33.33% 33.33% 33.33% 33.33% 33.33% 33.33% 33.33% 33.33% 33.33% 33.33% 33.33% 33.33% 33.33%

Periodic Maint.  (%) EST 16.92% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 9.29% 22.43% 0.00% 0.00% 0.00% 0.09% 9.48% 4.51%

(PM) HSG 33.33% 33.33% 33.33% 8.57% 42.53% 46.24% 33.33% 33.33% 33.33% 33.33% 33.33% 33.33% 33.1%

Limit. Internal (%) EST 0.30% 0.93% 0.00% 0.59% 1.19% 0.67% 2.16% 0.89% 0.73% 0.30% 0.02% 0.01% 0.65%

(LF1-LF2-LA-LP-RLF1) HSG 0.00% 0.09% 0.00% 0.03% 0.29% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.03%

Limit. External (%) EST 4.08% 10.58% 4.76% 5.70% 15.67% 16.90% 18.71% 22.49% 31.49% 31.25% 21.09% 29.36% 17.67%

(SR-LQ-LG-LW-LD-LC) HSG 32.86% 18.47% 6.92% 11.68% 5.62% 5.32% 31.92% 33.24% 33.25% 33.20% 33.26% 32.74% 23.21%

EST 34.66% 70.63% 90.60% 63.51% 22.46% 25.28% 30.86% 40.42% 45.95% 49.30% 54.55% 39.91% 47.69%

HSG 32.86% 18.47% 6.92% 11.68% 5.62% 5.32% 31.92% 33.24% 33.25% 33.20% 33.26% 32.74% 23.21%

Total 1397 % ---- 91.16% 85.30% 89.40% 63.46% 41.54% 45.35% 58.81% 49.77% 50.89% 55.77% 58.37% 53.70% 61.97%

Total 1396 % ---- 38.27% 28.41% 32.67% 42.81% 44.01% 55.21% 45.69% 63.25% 32.16% 72.15% 79.58% 89.98% 52.01%

Plants Annually Unavailability - 1397

Amadegi
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شرکت مديريت توليد برق اصفهان

نيروگاه اصفهان

Unit Nominal Specific Operation Stop Outage Load

No. Power Gross Net Fuel Oil Gasoil Gas Consumption Period Period  Factor

(MW) (MWH) (MWH) (Lit) (Lit) (MC) Kcal/ Kwh H H No. %

1 35 94053.0 86974.0 0 0 31684000 2828 3192 5568 8 84.2%

2 35 166804.0 158180.0 0 0 56709000 2849 4933 3827 11 96.6%

3 120 309257.0 288660.0 0 0 84587000 2327 3420 5340 6 75.4%

4 320 907848.0 823666.0 0 0 255143000 2403 4908 3852 12 57.8%

5 320 1449496.0 1332580.0 0 0 383693000 2217 6107 2653 7 74.2%

مصارف غير فني -809.000

TOTAL 830 2927458.0 2689251.00 0 0 811816000 2354 ----- ----- 44 69.4%

Units Thermoelectric Information - Year  1397                                   1397سال - اطلاعات توليد وسوخت وهيتريت وتعداد خروجي هاي واحدها

Production Fuel Consumption
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شرکت مديريت توليد برق اصفهان

نيروگاه اصفهان

1st 35 MW
3.21 %

2nd 35 MW
5.70 %

120 MW
10.56 %

1st  320 MW
31.01 %

2nd 320 MW
49.51 %

Units Annualy Gross Production Comparison - Year  1397
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شرکت مديريت توليد برق اصفهان

نيروگاه اصفهان

Fuel Oil
0  Lit

0.00 %

Gasoil
0  Lit

0.00 %

Gas
811816000  M3

100.00 %

Fuel Type & Consumption - Year  1397 
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  Esfahan Power Generation Management Co.

Esfahan Power Plant

Units Nom. Net First Geo. Gen. Gross Net Operation Op.from last

No. Power Power Synchronize Code Code Production Production Period Overhaul

(MW) (MW) Date (MWH) (MWH) (H) (H)

1 35 32.3 48/08/04 ----- ----- 8319318.9 7641642.4 307691.1 10131.0 

2 35 32.3 48/08/04 ----- ----- 9419006.6 8707005.5 341356.0 16226.0 

3 120 110.7 53/11/06 ----- ----- 28064662.5 25362881.1 300129.0 44317.0 

4 320 295.1 59/12/20 ----- ----- 60839002.0 54024586.7 246185.0 4908.0 

5 320 295.1 67/01/01 ----- ----- 59279054.8 52286524.1 223748.0 35806.0 

Total 830 765.5 ------ ---- ---- 165921044.8 148022639.8 ------ ------

Total Units Information from First Synchronizing - (1397/12/29)
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  Esfahan Power Generation Management Co.

Esfahan Power Plant

Units Trip Causes Plants Far. Ord. Khor. Tir Mod. Shr. Meh. Abn. Azr. Day Bah. Esf. Average

1 0.30% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.03%

   Outage ( Internal )% 2 0.19% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.94% 6.05% 2.44% 0.80%

(FO-FA-FS-FP) 3 0.00% 0.00% 0.00% 0.28% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.02%

(%) 4 0.00% 19.53% 0.00% 0.00% 32.44% 13.90% 0.00% 3.98% 0.00% 0.42% 0.00% 0.00% 5.86%

5 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 4.20% 3.77% 0.13% 6.78% 0.00% 5.65% 0.00% 1.05% 1.80%

1 51.90% 4.12% 100.00% 100.00% 53.87% 11.31% 43.27% 82.36% 0.00% 85.20% 16.77% 40.65% 49.12%

  Outage ( External ) % 2 63.84% 100.00% 96.52% 66.05% 49.29% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 76.46% 9.34% 38.46%

(FG-FQ-FD-FC-FW-R) 3 0.00% 15.88% 3.06% 38.26% 0.00% 54.67% 71.40% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 48.28% 55.01%

(%) 4 0.00% 61.04% 100.00% 91.23% 6.34% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 39.11% 3.79% 25.13%

5 66.66% 77.37% 100.00% 26.21% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 22.52%

1 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

2 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Overhaul %(PO) 3 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

4 100.00% 16.13% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 9.68%

5 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

1 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 21.02% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.06% 21.70% 3.73%

2 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 22.37% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 25.68% 4.00%

Periodic Maint. %(PM) 3 28.12% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 28.60% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 51.72% 6.65%

4 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 34.58% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.88%

5 33.34% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 19.35% 12.88% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 5.46%

1 4.12% 7.78% 0.00% 0.00% 0.00% 5.38% 14.69% 3.64% 17.14% 2.33% 0.02% 0.00% 4.59%

Limit. Internal 2 3.16% 0.00% 0.03% 0.03% 0.00% 1.09% 3.35% 0.27% 0.00% 0.00% 0.38% 0.00% 0.69%

(LF1-LF2-LA-LP-RLF1) 3 0.00% 0.00% 0.00% 2.39% 4.16% 0.39% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.58%

(%) 4 0.00% 1.56% 0.00% 0.00% 1.53% 0.90% 1.85% 1.12% 0.00% 0.41% 0.00% 0.00% 0.61%

5 0.00% 0.00% 0.00% 0.63% 0.00% 0.00% 1.76% 0.76% 0.01% 0.11% 0.00% 0.02% 0.28%

1 9.62% 69.08% 0.00% 0.00% 12.05% 12.05% 0.40% 0.03% 25.50% 12.47% 0.00% 0.00% 11.77%

Limit. External 2 0.78% 0.00% 0.12% 2.44% 8.50% 4.99% 0.63% 0.02% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.46%

(SR-LQ-LG-LW-LD-LC) 3 25.17% 23.59% 32.94% 4.83% 10.52% 9.34% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 8.87%

(%) 4 0.00% 0.48% 0.00% 4.35% 21.75% 21.48% 23.92% 39.26% 47.92% 43.82% 28.95% 46.08% 23.17%

5 0.00% 10.55% 0.00% 8.35% 12.68% 16.99% 24.51% 19.13% 31.05% 35.99% 25.80% 30.15% 17.93%

1 61.52% 73.21% 100.00% 100.00% 65.92% 23.36% 43.67% 82.39% 25.50% 97.67% 16.38% 40.29% 60.83%

2 64.62% 100.00% 96.64% 68.49% 57.79% 4.99% 0.63% 0.00% 0.00% 0.00% 76.36% 8.89% 39.87%

Amadegi 3 25.18% 39.47% 35.99% 43.09% 10.53% 64.01% 71.40% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 48.28% 63.88%

4 0.00% 61.52% 100.00% 95.58% 28.10% 21.48% 23.92% 39.26% 47.92% 43.83% 68.05% 49.88% 48.29%

5 66.66% 87.93% 100.00% 34.57% 12.68% 16.99% 24.51% 19.14% 31.05% 35.99% 25.79% 30.15% 40.45%

Total 1397 % ---- 90.46% 85.30% 90.61% 64.15% 37.78% 42.06% 55.50% 45.46% 46.68% 51.98% 54.91% 49.90% 59.74%

Total 1396 % ---- 33.16% 28.36% 28.63% 41.00% 41.41% 52.86% 41.17% 38.82% 26.54% 69.85% 77.89% 89.15% 47.13%

Units Annually Unavailability - 1397
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شرکت مديريت توليدبرق اصفهان

نيروگاه اصفهان

PM =بازديدوتعميرات دوره اي

FP  = افزايش اجباري زمان تعميرات يازمان بازسازي

FW =خروج بعلت کمبود آب

FQ =خروج بعلت عدم تامين سوخت

LC =محدوديت بعلت حوادث غير مترقبه

R =خارج از مدار بعلت عدم نياز شبکه با قدرت کامل

PO = تعميرات بلندمدت وتعميرات اساسي

FO = تريپ ،خروج اضطراري ،خروج بدليل وقوع خرابي ياشرايط ديگرکه دربرنامه ساليانه ديده نشده

FD =خروج بعلت ساير عوامل

LF1 =محدوديت فني ، بخشي ازمحدوديت باعلل داخلي بدون برنامه مربوط به خرابي ياعملکردنامطلوب تجهيزات

LP =محدوديت بابرنامه ،حالت واحدي كه درمداراست ليكن طبق برنامه ساليانه محدوديت درقابليت توليددارد

RLF1 =خارج از مدار بعلت عدم نياز شبکه همراه با محدوديت قسمتی از بار FG =خروج بدون برنامه ساليانه بدليل اشکالات شبکه

FA = خروج باهماهنگي ، خروج اضطراري واحدبدون برنامه ساليانه وباهماهنگي ديسپاچينگ

FS =خروج بعلت اشکال راه اندازي

LF2 =خطاي عمليات ، هرنوع خطادرعمليات کليدزني وديگرعمليات بهره برداري ياهرنوع خطادرعمليات سرويس که درحين کارموجب محدوديت درقابليت توليدشود

LA =محدوديت باهماهنگي ، حالت واحدي که محدوديت درقابليت توليد آن دربرنامه ساليانه ديده نشده ولي به ضرورت ويا با مجوزديسپاچينگ محدودمي شود

LW =محدوديت ناشي از کمبود آب

LD =محدوديت بعلت ساير عوامل

SR =حالت واحدي كه قادربه توليدباقدرت كامل يابخشي ازقدرت مي باشدليكن بعلت محدوديت نيازشبكه تمام قدرت عملي خودراتوليدنمي كند

LQ =محدوديت تحويل سوخت ،ناشي ازعدم تحويل سوخت به ميزان معين يادرزمان مشخص

LG= (خطوط وپستها)محدوديت شبكه ،ناشي ازاشكالات شبكه FC =خروج بعلت حوادث غير مترقبه
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Availibility FO-FA-FS-FP FG-FQ-FD-FC-FW-R PO PM
Limit Int-LF1-LF2-

LA-LP-RLF1
Limit Ext-SR-LQ-LG-

LW-LD-LC

1396 53.37 1.32 11.23 10.46 1.77 2.69 19.16

1397 40.26 3.03 30.04 3.80 4.83 0.65 17.39

Annual Units Avail. & Unavailibility Comparison 1395,1396      
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شرکت مديريت توليد برق اصفهان

نيروگاه اصفهان
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شرکت مديريت توليدبرق اصفهان

نيروگاه اصفهان

1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397

%UNAVAILABILTY 26.71% 23.95% 24.98% 38.68% 39.59% 62.38% 28.91% 62.78% 46.63% 59.74%

% AVAILABILITY 73.29% 76.05% 75.02% 61.32% 60.41% 37.62% 71.09% 37.22% 53.37% 40.26%
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1397تا پايان 1388مقايسه مقدارانرژي در دسترس وغيرقابل دسترس نيروگاه اصفهان ازسال 
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شرکت مديريت توليد برق اصفهان

نيروگاه اصفهان
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1397تا پايان 1388مقايسه مصرف داخلي کل نيروگاه اصفهان ازسال 
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شرکت مديريت توليد برق اصفهان

نيروگاه اصفهان

Year

1388 6201 70.8 % 5227 59.7 % 8087 92.3 % 6025 68.8 % 7223 82.5 %

1389 8519 97.2 % 8292 94.7 % 8323 95.0 % 7314 83.5 % 6457 73.7 %

1390 8034 91.7 % 8229 93.9 % 5929 67.7 % 6190 70.7 % 7877 89.9 %

1391 8315 94.9 % 8496 97.0 % 7599 86.7 % 6346 72.4 % 6911 78.9 %

1392 8084 92.3 % 7296 83.3 % 7514 85.8 % 6796 77.6 % 6527 74.5 %

1393 3542 40.4 % 5015 57.2 % 4608 52.6 % 7115 81.2 % 3422 39.1 %

1394 5351 61.1 % 5461 62.3 % 8063 92.0 % 7877 89.9 % 7790 88.9 %

1395 3223 36.8 % 4865 55.5 % 3149 35.9 % 5796 66.2 % 5006 57.1 %

1396 2673 30.5 % 5277 60.2 % 7980 91.1 % 5997 68.5 % 6957 79.4 %

1397 3192 36.4 % 4933 56.3 % 3420 39.0 % 4908 56.0 % 6107 69.7 %
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1397تا  1388مقايسه ساليانه کارکرد واحدهاي نيروگاه اصفهان از سال 

1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397
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شرکت مديريت توليد برق اصفهان

نيروگاه اصفهان

Year Unit 1 Unit 2 Unit 3 Unit 4 Unit 5 Total
1388 12 12 12 23 8 67
1389 4 9 16 16 12 57
1390 13 9 16 16 10 64
1391 4 6 8 14 12 44
1392 10 10 4 11 7 42
1393 6 9 9 10 14 48
1394 10 8 13 13 14 58
1395 10 8 5 11 9 43
1396 6 11 8 6 10 41
1397 8 11 6 12 7 44
Total 83 93 97 132 103 508
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شرکت مديريت توليد برق اصفهان

نيروگاه اصفهان

1397سال  Kwh-  توليد   ليتر-  آب مقطر   lit/kwh

فروردين  58902000 4700000 0.080

ارديبهشت  90756000 7923000 0.087

خرداد 58014000 3720000 0.064

تير 221409000 14030000 0.063

مرداد 384220000 24340000 0.063

شهريور 357792000 15886000 0.044

مهر 265932000 14468000 0.054

آبان  325935000 19384000 0.059

آذر 318668000 19277000 0.060

دي  286944000 24230000 0.084

بهمن  269457000 19446000 0.072

اسفند  289429000 21094000 0.073

جمع  2927458000 188498000 0.064

آب نرم شده

1397سال  Kwh-  توليد   ليتر- آب نرم شده  lit/kwh

فروردين  58902000 161864000 2.748

ارديبهشت  90756000 204750000 2.256

خرداد 58014000 146537000 2.526

تير 221409000 501560000 2.265

مرداد 384220000 863219000 2.247

شهريور 357792000 753394000 2.106

مهر 265932000 533739000 2.007

آبان  325935000 606387000 1.860

آذر 318668000 618977000 1.942

دي  286944000 530676000 1.849

بهمن  269457000 490608000 1.821

اسفند  289429000 541974000 1.873

جمع  2927458000 5953685000 2.034
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فروردين  ارديبهشت خرداد تير مرداد شهريور مهر آبان  آذر دي  بهمن  اسفند 
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1397مقايسه مصرف آب مقطربه انرژي توليد شده نيروگاه اصفهان درماههاي مختلف سال  آب مقطر
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1397مقايسه مصرف آب نرم شده به انرژي توليد شده نيروگاه اصفهان درماههاي مختلف سال آب نرم شده
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شرکت مديريت توليد برق اصفهان

نيروگاه اصفهان

Gross (Kwh) سال (ليتر)آب مقطر  lit/kwh (ليتر)آب نرم شده   lit/kwh

1388 5328496000 465525110 0.087 13879700500 2.605

1389 5529705000 400560540 0.072 13682183000 2.474

1390 5454668000 449616700 0.082 12702915000 2.329

1391 4470645000 401748600 0.090 10113020000 2.262

1392 4392097000 380373000 0.087 10164652000 2.314

1393 2735465000 219109100 0.080 6494139800 2.374

1394 5168549000 305634000 0.059 11521986000 2.229

1395 2713609000 214874000 0.079 6034676000 2.224

1396 3880601000 259174000 0.067 8302023000 2.139

1397 2927458000 188498000 0.064 5953685000 2.034
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1397تا 1388مقايسه مصرف آب مقطربه انرژي توليد شده نيروگاه اصفهان درسالهاي  (ليتر)آب مقطر 
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1397تا 1388مقايسه مصرف آب نرم شده به انرژي توليد شده نيروگاه اصفهان درسالهاي  (ليتر)آب نرم شده  
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شرکت مديريت توليد برق اصفهان

نيروگاه اصفهان

Unit 1 Unit 2 Unit 3 Unit 4 Unit 5 Total Gross Energy Load Factor %

Hour Hour Hour Hour Hour L.F(100%)MWH MWH Gross/(Total)

1388 6201 5227 8087 6025 7223 5638350 5328496.0 94.50%

1389 8519 8292 8323 7314 6457 6035893 5529705.0 91.61%

1390 8034 8229 5929 6190 7877 5822783 5454668.0 93.68%

1391 8315 8496 7599 6346 6912 5784853 4470645.0 77.28%

1392 8084 7297 7515 6797 6528 5704135 4392097.0 77.00%

1393 3542 5015 4608 7115 3422 4224295 2735465.0 64.76%

1394 5351 5461 8063 7877 7790 6359420 5168549.0 81.27%

1395 3223 4865 3149 5796 5006 4117600 2713609.0 65.90%

1396 2673 5277 7980 5997 6957 5381130 3880601.0 72.11%

1397 3192 4933 3420 4908 6107 4219575 2927458.0 69.38%

Year
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شرکت مديريت توليدبرق اصفهان

نيروگاه اصفهان
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1397تا 1388مقايسه راندمان نيروگاه اصفهان ازسال 

** According to  E.P.P Counters

* According to Gas Company Counter and  Delivered Refinery
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شرکت مديريت توليد برق اصفهان

نيروگاه اصفهان
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1397تا 1388نيروگاه اصفهان ازسال مقايسه هيت ريت

* According to Gas Company Counter and  Delivered Refinery

** According to  E.P.P Counters

Page 23



 Esfahan Power Generation Management Co.

Esfahan Power Plant 

Unit No. Year Gross (KWH) Internal Cons. (KWH) Internal Cons. (%)

96-U 1 75824000 6427000 8.48%
97-U 1 94053000 7079000 7.53%
96-U 2 176343000 8924000 5.06%
97-U 2 166804000 8624000 5.17%
96-U 3 684480000 43447000 6.35%
97-U 3 309257000 20597000 6.66%
96-U 4 1362812000 119794000 8.79%
97-U 4 907848000 84182000 9.27%
96-U 5 1581142000 128611000 8.13%
97-U 5 1449496000 116916000 8.07%

TOTAL 96-TOTAL 3880601000 308123000 7.94%  

TOTAL 97-TOTAL 2927458000 238207000 8.14%
Total Units 93-Esfand 371070000 30066780 8.10%
Total Units 94-Esfand 447034000 32931000 7.37%
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GROSS PRODUCTION , INTERNAL CONS. COMPARISON 12  MONTH 96 - 97
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  Esfahan Power Generation Management Co.

Esfahan Power Plant

Consumption Deviation Consumption Deviation

Unloading Counter Refrence Last Month This Month Unloading Counter  Refrence

Plant(Store) - Gas Company-Counter Plant(Store) Gas Company-Counter 

Gas Company This month Till this month This Month Gas Company  Till this month

0 0

0 0

Light Oil (LIT) 0 0 0 0 632,320 632,320 0 0 0

MISC Consumption 0  

Natural Gas (M3) 84,357,345 80,275,000 4,082,345 837,817,646 84,357,345 ------ ------ 837,817,646 811,816,000 26,001,646

Monthly Fuel Consumption - Delivered - Deviation - Store , Esfand 1397

Refinery or Gas Company

Store CONSUMPTION(Till this Month)

Fuel Oil (LIT) 0 0 0 26,496,364

CONSUMPTION(This Month) Delivered

 درجه وهم در دماي طبيعي ثبت شده است ٭٭60 ٭ ٭مازوت ورودي هم در دماي 

26,496,364 0 0 0
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Esfahan Power Generation Management Co.

Hesa Power Plant

Units Nom. Net First Geo. Gen. Gross Net Operation Op.from last Equivalent 

No. Power Power Synchronize Code Code Production Production Period Overhaul hours

(MW) (MW) Date (MWH) (MWH) (H) (H) (H)

1 29 23 70/01/20 ------ ------ 426566.1 376661.2 22964 5335 8129.0

2 29 23 68/04/15 ------ ------ 531195.8 499699.7 27760 3722 5448.5

3 29 23 68/11/10 ------ ------ 225988.6 208941.7 0 0 0

Total 87 69 ------ ------ ------ 1183750.5 1085302.65 ------ ------

Total Units Information from First Synchronizing (1397/12/29)
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شرکت مديريت توليدبرق اصفهان

نيروگاه هسا

Unit Nominal Specific Operation Stop Start Load

No. Power Gross Net Gasoil Gas Consumption Period Period  Factor

(MW) (MWH) (MWH) (Lit) (MC) Kcal/ Kwh H H No. %

1 29.0 35611.000 35599.134 5174 13814735 3295 1856 6904 10 66.16%

2 29.0 23786.000 23641.166 10138 9231969 3299 1368 7392 26 59.96%

3 29.0 0.000 0.000 0 0 0 0 0 0 0.00%

TOTAL 87.0 59397.000 59240.300 15312 23046704 3296 3224 ----- 36 63.53 %

Units Thermoelectric Information - Year 1397                                            1397سال - اطلاعات توليدوسوخت وهيتريت وتعدادخروجي هاي واحدها

Fuel ConsumptionProduction
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شرکت مديريت توليدبرق اصفهان

نيروگاه هسا

1rd 29 MW
59.95%

2rd 29 MW
40.05 %

3rd 29 MW
0.0 %

Units Annualy Gross Production  Comparison - Year 1397  
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شرکت مديريت توليدبرق اصفهان

نيروگاه هسا

Gasoil
15312 Lit
0.07 %

23046704 M3

99.93 %

Fuel Type & Consumption -Year 1397 
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Esfahan Power Generation Management Co.

Hesa Power Plant

Units Trip Causes Plants Far. Ord. Khor. Tir Mod. Shr. Meh. Abn. Azr. Day Bah. Esf. Average

   Outage ( Internal )% 1 0.00% 0.00% 3.76% 4.86% 2.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.89%

(FO-FA-FS-FP) 2 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 13.10% 0.25% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.11%

(%) 3 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

  Outage ( External ) % 1 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

(FG-FQ-FD-FC-FW-R) 2 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

(%) 3 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

1 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Overhaul %(PO) 2 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

3 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

1 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 90.32% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 65.86%

Periodic Maint. %(PM) 2 100.00% 100.00% 100.00% 25.70% 37.25% 38.71% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 33.47%

3 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Limit. Internal 1 0.00% 0.28% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.02%

(LF1-LF2-LA-LP-RLF1) 2 0.00% 0.00% 0.00% 0.08% 0.88% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.08%

(%) 3 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Limit. External 1 98.59% 55.41% 20.76% 14.48% 1.44% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 15.89%

(SR-LQ-LG-LW-LD-LC) 2 0.00% 0.00% 0.00% 20.55% 15.41% 15.95% 95.89% 99.73% 99.74% 99.61% 99.79% 98.23% 53.74%

(%) 3 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

1 98.59% 55.41% 20.76% 14.48% 1.44% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 15.89%

Amadegi 2 0.00% 0.00% 0.00% 20.55% 15.41% 15.95% 95.89% 99.73% 99.74% 99.61% 99.79% 98.23% 53.74%

3 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Total 1397 % ---- 99.53% 85.23% 74.84% 55.22% 86.80% 84.97% 98.58% 99.91% 99.91% 99.87% 99.93% 99.41% 90.17%

Total 1396% ---- 99.76% 99.79% 81.25% 64.52% 75.26% 83.47% 100.00% 99.88% 99.82% 99.92% 99.89% 99.92% 91.80%

Units Annually Unavailability - 1397

 Page 30



شرکت مديريت توليدبرق اصفهان

نيروگاه هسا

LA =محدوديت باهماهنگي ، حالت واحدي که محدوديت درقابليت توليد آن دربرنامه ساليانه ديده نشده ولي به ضرورت ويا با مجوزديسپاچينگ محدودمي شود FS =خروج بعلت اشکال راه اندازي

PO = تعميرات بلندمدت وتعميرات اساسيLC =محدوديت بعلت حوادث غير مترقبه

LQ =محدوديت تحويل سوخت ،ناشي ازعدم تحويل سوخت به ميزان معين يادرزمان مشخص FD =خروج بعلت ساير عوامل

FC =خروج بعلت حوادث غير مترقبه

PM =بازديدوتعميرات دوره اي

LW =محدوديت ناشي از کمبود آب FW =خروج بعلت کمبود آب

LG= (خطوط وپستها)محدوديت شبكه ،ناشي ازاشكالات شبكه

LD =محدوديت بعلت ساير عوامل R =خارج از مدار بعلت عدم نياز شبکه با قدرت کامل

FO = تريپ ،خروج اضطراري ،خروج بدليل وقوع خرابي ياشرايط ديگرکه دربرنامه ساليانه ديده نشده

LP =محدوديت بابرنامه ،حالت واحدي كه درمداراست ليكن طبق برنامه ساليانه محدوديت درقابليت توليددارد FP  = افزايش اجباري زمان تعميرات يازمان بازسازي

RLF1 =خارج از مدار بعلت عدم نياز شبکه همراه با محدوديت قسمتی از بار FG =خروج بدون برنامه ساليانه بدليل اشکالات شبکه

FQ =خروج بعلت عدم تامين سوخت

LF1 =محدوديت فني ، بخشي ازمحدوديت باعلل داخلي بدون برنامه مربوط به خرابي ياعملکردنامطلوب تجهيزات

LF2 =خطاي عمليات ، هرنوع خطادرعمليات کليدزني وديگرعمليات بهره برداري ياهرنوع خطادرعمليات سرويس که درحين کارموجب محدوديت درقابليت توليدشود FA = خروج باهماهنگي ، خروج اضطراري واحدبدون برنامه ساليانه وباهماهنگي ديسپاچينگ

SR =حالت واحدي كه قادربه توليدباقدرت كامل يابخشي ازقدرت مي باشدليكن بعلت محدوديت نيازشبكه تمام قدرت عملي خودراتوليدنمي كند
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Availibility FO-FA-FS-FP FG-FQ-FD-FC-FW-R PO PM
Limit Int-LF1-LF2-LA-

LP-RLF1
Limit Ext-SR-LQ-LG-

LW-LD-LC

1396 8.20 0.24 0.00 33.33 26.90 0.19 31.13

1397 9.83 0.68 0.00 33.33 33.11 0.03 23.02

Annual Units Avail. & Unavailibility Comparison 1396 ,1397      
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Esfahan Power Generation Management Co.

Hesa Power Plant

Unit No. Year Gross (KWH) Internal Cons. (KWH) Internal Cons. (%)

96-U 1 37001000 76680 0.21%

97-U 1 35611000 11866 0.03%  

96-U 2 12539000 7360 0.00%  

97-U 2 23786000 144834 0.61%

96-U 3 0 0 0.00%

97-U 3 0 0 0.00%

TOTAL 96-TOTAL_U 49540000 84040 0.17%

TOTAL 97-TOTAL_U 59397000 156700 0.26%

GROSS PRODUCTION , INTERNAL CONS. COMPARISON 12 MONTH  96 - 97
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Esfahan Power Generation Management Co. 

Code DESCRIPTION

S STEAM TURBINE

G GAS TURBINE

TPP THERMAL POWER PLANT

GPP GAS POWER PLANT

EST ESFAHAN POWER PLANT

HSG HESA POWER PLANT

DESCRIPTION OF ABBREVIATIONS
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